
p H 值 濁度 氯鹽 硫酸鹽 氨氮 亞硝酸鹽氮 硝酸鹽氮 總溶解固體 鐵 錳 氟鹽 總硬度 鋁 大腸桿菌群

採樣日期 6~8.5 2 NTU 250 mg/L 250 mg/L 0.1 mg/L 0.1 mg/L 10 mg/L 500 mg/L 0.3 mg/L 0.05 mg/L 0.8 mg/L 300 mg/L 0.2 mg/L 6 CFU/mL

南竿 停產 勝利淨水場 - - - - - - - - - - - - - -

南竿 109.06.22 儲水沃淨水場 7.30 0.079 117 0 0.00 0.004 0.1 198 0.000 0.009 0.37 0 0.011 <1

南竿 109.06.22 中興嶺總配水池 7.90 0.173 114 0 0.00 0.000 0.0 209 0.000 0.000 0.16 0 0.009 <1

南竿 109.06.22 雲台山配水池 7.64 0.125 109 0 0.02 0.002 0.2 185 0.005 0.023 0.09 0 0.002 <1

南竿 109.06.22 二期海淡水 7.63 0.106 139 0 0.04 0.000 0.4 250 0.004 0.003 0.04 0 0.007 <1

南竿 109.06.22 三期海淡水 7.40 0.063 102 1 0.04 0.000 0.0 281 0.000 0.004 0.21 0 0.006 <1

北竿 109.06.22 坂里淨水場 7.62 0.090 119 25 0.03 0.010 0.2 272 0.002 0.014 0.22 119.7 0.065 <1

北竿 109.06.22 上村配水池 7.82 0.105 110 28 0.00 0.010 0.2 265 0.002 0.010 0.24 68.4 0.051 <1

北竿 109.06.22 北竿海淡水 7.04 0.055 117 0 0.02 0.007 0.3 225 0.000 0.007 0.10 17.1 0.005 <1

東莒 109.06.22 東莒供水站 7.27 0.134 105 41 0.05 0.007 2.1 310 0.000 0.016 0.31 153.9 0.018 <1

西莒 109.06.22 西莒淨水場 7.35 0.171 125 80 0.03 0.008 0.3 337 0.005 0.021 0.27 68.4 0.094 <1

西莒 109.06.22 西坵配水池 6.92 0.099 165 21 0.00 0.010 0.2 341 0.006 0.009 0.15 68.4 0.008 <1

西莒 109.06.22 西莒海淡水 7.20 0.060 173 3 0.00 0.009 0.3 332 0.000 0.008 0.10 34.2 0.006 <1

東引 109.06.16 東湧淨水場 7.83 0.118 121 16 0.00 0.006 0.6 361 0.000 0.009 0.00 51.3 0.095 <1

東引 109.06.16 中柱配水池 7.68 0.142 99 33 0.00 0.012 0.6 372 0.000 0.008 0.00 85.5 0.111 <1

東引 109.06.16 獅子村配水池 7.65 0.141 152 32 0.05 0.006 0.8 392 0.000 0.006 0.00 102.6 0.149 <1

東引 109.06.16 東引海淡水 7.69 0.328 183 2 0.00 0.011 1.6 409 0.013 0.000 0.00 17.1 0.061 <1

p H 值 濁度 總溶解固體 錳 氨氮 COD TOC

採樣日期 ~ ~ ~ ~ 1 mg/L 25 mg/L 4 mg/L

南竿 109.06.22 勝利水庫 8.47 5.7 281 0.156 0.27 26.2 5.9

南竿 109.06.17 儲水沃上壩 8.94 4.23 336 0.081 0.00 28 7.9

南竿 109.06.23 儲水沃下壩 8.56 3.66 352 0.096 0.01 22.6 3.3

南竿 109.06.23 后沃水庫 9.09 3.52 801 0.043 0.02 24.2 4.8

北竿 109.06.22 坂里水庫 8.98 3.11 345 0.034 0.00 17.7 3.2

東莒 109.06.22 東莒淨水場原水 7.20 0.782 412 0.022 0.00 1.9 ND

東莒 109.06.22 福正水庫 9.04 3.44 484 0.062 0.00 21.1 4.3

西莒 109.06.22 樂道沃水庫 9.41 3.83 391 0.063 0.02 10.1 2.2

西莒 109.06.22 菜埔沃水庫 8.95 2.43 437 0.057 0.12 23.3 4.5

東引 109.06.16 東湧水庫 9.02 12.9 341 0.088 0.02 23.3 3.3
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